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La finalidad del presente proyecto es diseñar un plan de mantenimiento preventivo centrado en la 

confiabilidad de los equipos de bombeo de la PTAR en la empresa agua de los patios s.a. e.s.p. norte de 

Santander, se inició el desarrollo del proyecto en cuatro fases. La primera fase tuvo como objetivo 

levantar la información de todas las fichas características de los equipos de bombeo de la planta, a los 

cuales se le iban a realizar el plan de mantenimiento preventivo. En la segunda fase del proyecto 

consistió en la recopilación de información sobre los mantenimientos que se le han realizado a cada 

equipo de bombeo, para esto se hizo necesario pedir a la empresa todos los historiales o hojas de vida 

de los equipos. Para la tercera etapa se hizo una inspección visual de los equipos verificando su estado 

de operación y en que condición se encontraban para esto fue necesario saber cómo opera la planta y 

que función cumple cada equipo de bombeo en cada etapa del proceso. Como última fase del proyecto 

se realizó un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de bombeo que tiene la planta, se inició 

haciendo un análisis de criticidad  la cual permitió jerarquizar los equipos y saber así cuales equipos 

tienden a tener mayor frecuencia de fallos y así actuar sobre ellos, de la misma forma se realizó un 

análisis de modos y efectos de falla, en base a este análisis se pasó del mantenimiento correctivo al 

preventivo, haciendo ver la necesidad de cambiar las políticas de mantenimiento. 
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Resumen 

 

La finalidad del presente proyecto es diseñar un plan de mantenimiento preventivo centrado 

en la confiabilidad de los equipos de bombeo de la PTAR en la empresa agua de los patios 

s.a. e.s.p. norte de Santander, se inició el desarrollo del proyecto en cuatro fases. 

La primera fase tuvo como objetivo levantar la información de todas las fichas 

características de los equipos de bombeo de la planta, a los cuales se le iban a realizar el plan 

de mantenimiento preventivo. 

En la segunda fase del proyecto consistió en la recopilación de información sobre los 

mantenimientos que se le han realizado a cada equipo de bombeo, para esto se hizo necesario 

pedir a la empresa todos los historiales o hojas de vida de los equipos.  

Para la tercera etapa se hizo una inspección visual de los equipos verificando su estado de 

operación y en que condición se encontraban para esto fue necesario saber cómo opera la 

planta y que función cumple cada equipo de bombeo en cada etapa del proceso. 

Como última fase del proyecto se realizó un plan de mantenimiento preventivo para los 

equipos de bombeo que tiene la planta, se inició haciendo un análisis de criticidad  la cual 

permitió jerarquizar los equipos y saber así cuales equipos tienden a tener mayor frecuencia 

de fallos y así actuar sobre ellos, de la misma forma se realizó un análisis de modos y efectos 

de falla, en base a este análisis se paso del mantenimiento correctivo al preventivo, haciendo 

ver la necesidad de cambiar las políticas de mantenimiento. 
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