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Este proyecto realizó un diseño del sistema de control de motores para una caldera industrial 
basado en su selección para una planta extractora de aceite de palma. Para ello, se realizó 
una investigación aplicada, ya que se enfocó en la búsqueda de la generación conocimientos, 

solucionando problemas en el sector productivo. Para la recolección de información se 
utilizaron datos de campo suministrados por sector productivo. Se logró, diseñar un sistema 
de control motores para una caldera industrial basados en su selección para una planta 

extractora de aceite de palma. Se describió la evolución de los sistemas utilizados en el 
control de motores en calderas industriales. Se identificaron los tipos de calderas, sus 
motores y accionamientos automatizados y no automatizados, utilizados en plantas 

industriales para la extracción de aceite de palma. Seguidamente, se seleccionó el tipo de 
caldera requerida para el proceso de extracción de aceite de palma, teniendo en cuenta la 

información suministrada por el cliente de L&J Engineering Solution S.A.S. Posteriormente, 
se calculó la potencia requerida por los motores de la caldera para el proceso de extracción 
de aceite de palma. Finalmente, se estableció el sistema de control de motores requerido por 

la caldera, teniendo en cuenta una posible conexión a un sistema SCADA. 
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